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HUP-92

STL PLYNOVOD 

ŘAD A - PE dn63 - dl. 378,6 m

ZA = ST. 0,00 m / T-KUS dn63/63, 2x R63/50
NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ŘAD PE dn50

PROPOJ IDENTIFIKAČNÍHO VODIČE

ST. 4,82 m / LA1

ST. 64,45 m / LA3

ST. 73,01 m / LA4

ST. 98,43 m / LA5

ST. 172,81 m / LA6

ST. 176,33 m / LA7

ST. 222,66 m / LA8

ST. 233,94 m / LA9

ST. 245,66 m / LA10

ST. 253,54 m / LA11 = ZB
T-KUS dn 63/63
PROPOJ IDENT. VODIČE

ST. 255,97 m / LA12

ST. 336,76 m / LA13

ST. 341,82 m / LA14

KA = 378,56 m / ZASLEPENO
VÝVOD I.V. DO POKLOPU

ST. 33,21 m / LA2

KB = 29,46 m / ZASLEPENO
VÝVOD I.V. DO POKLOPU

HUP-84
HUP-85

HUP-80
HUP-81

HUP-82
HUP-83

HUP-102

HUP-98
HUP-86

PŘÍPOJKA parc.č. 1169/80
PE - dn32 - dl. 2,5 + 2,5 m

STL PLYNOVOD 

ŘAD A - PE dn63 - dl. 378,6 m

STL PLYNOVOD 

ŘAD A - PE dn63 - dl. 378,6 m

PŘÍPOJKA parc.č. 1169/81
PE - dn32 - dl. 2,5 + 2,5 m

PŘÍPOJKA parc.č. 1169/84
PE - dn32 - dl. 5,9 + 2,5 m

PŘÍPOJKA parc.č. 1169/85
PE - dn32 - dl. 5,9 + 2,5 m

PŘÍPOJKA parc.č. 1169/82
PE - dn32 - dl. 3,3 + 2,5 m

PŘÍPOJKA parc.č. 1169/83
PE - dn32 - dl. 3,3 + 2,5 m
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STL PLYNOVOD 

ŘAD B - PE dn63 - dl. 29,5 m

PŘÍPOJKA parc.č. 1169/86
PE - dn32 - dl. 5,1 + 2,5 m

PŘÍPOJKA parc.č. 1169/102
PE - dn32 - dl. 2,5 + 2,5 m

HUP-93

HUP-94
HUP-95

HUP-96
HUP-97

HUP-90
HUP-89

HUP-88
HUP-87

PŘÍPOJKA parc.č. 1169/92
PE - dn32 - dl. 6,7 + 2,5 m

PŘÍPOJKA parc.č. 1169/93
PE - dn32 - dl. 6,7 + 2,5 m

PŘÍPOJKA parc.č. 1169/94
PE - dn32 - dl. 5,1 + 2,5 m

PŘÍPOJKA parc.č. 1169/95
PE - dn32 - dl. 5,1 + 2,5 m

PŘÍPOJKA parc.č. 1169/96
PE - dn32 - dl. 5,1 + 2,5 m

PŘÍPOJKA parc.č. 1169/96
PE - dn32 - dl. 5,1 + 2,5 m

PŘÍPOJKA parc.č. 1169/90
PE - dn32 - dl. 1,8 + 2,5 m

PŘÍPOJKA parc.č. 1169/89
PE - dn32 - dl. 1,8 + 2,5 m

PŘÍPOJKA parc.č. 1169/88
PE - dn32 - dl. 3,3 + 2,5 m

PŘÍPOJKA parc.č. 1169/87
PE - dn32 - dl. 3,3 + 2,5 m

ST. 4,40 m / LB1
PŘÍPOJKA parc.č. 1169/98
PE - dn32 - dl. 4,4 + 2,5 m
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Situace STL plynovodu a přípojek
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STÁVAJÍCÍ IS

Vodovod, Splašková kanalizace, Odvodnění komunikace
Přípojky vodovod a kanalizace

STL Plynovod a přípojky

NOVÉ IS


